
Energiamittariin kytketään vaihejohtimet ja nolla 
pinneihin N,1,2 ja 3. Lisäksi vaihe- ja nollajohdin 
kytketään pinneihin 16 ja 17 EM330 käyttöohjeen 
mukaisesti. Aseta virtamuuntajien muuntosuhde 
1/30 käyttöohjeen mukaisesti.

Jännitelähteeseen kytketään nollajohdin pinniin 
N ja vaihe pinniin L.




